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СОГЛАСОВАНО

ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОIIИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

В соответствии с прикzвом Минэнерго России ]& 2234 от
в ФГБУЗ СМЦ ФМБА России

2025-2026r.п

13.11.2024г.

утвЕ

Nъ

пlл
наименование описание Примечание

1. Общие сведения по объекry

1.1 Адрес объекта г, Балаково, ул.Трнавская,
44l|2
Паталого 

- 
анатомиIIеский

KopIryc

|.2 Федеральное го сударственное
бюджетное учреждение
здравоохранениrI < Саратовский
медицинский центр Федерального
медико - биологического агентства)

г.Балаково

1.3 Наименование объекта (жилой,
промышленный, административный)

Лечебно - санитарное

|.4 Единая теплоснабжаюrцая
организация

ПАо (Т Плюс>

1.5 Год постройки 1988 r,
1.6 Год проведения капитапьного

ремо нта,/реконструкции

|.] Материал стен кирпич

1.8 Наличие подвала, цокольного этажа имеется

1.9 Наличие чердака имеется

2. Характеристика объекта

2.| Общая плоIцадь объекта (включая
чердаки, подвалы, МОП)

56|,7 м2

2,2 отапливаемый объем | 2I'7,'l мз

3. Инженерные системы и оборулование объекта

3.1 Тепловой ввод 1

a



з.2 Тип сиотемы теIIлоснабжения Закрытая

з,.з Схема подключения зависимая

з.4 система отопления двухтрубная

3.5 Наличие циркуляции ГВС есть

з.6 Наличие оборулованиJI узла учета
тепповой энергии

есть

з.7 Материал трубопроводов Сталь, полиlrропилен

3.8 Водопроводньй ввод 1

3.9 Водомерный узел 1

3.10 Материал трубопроводов Сталь, полипропилен

3.11 Наличие прибора учета
электроэнергии

имеется

4. Схема подачи ресурса на объект

центраJIизованное

4.2 Водоснабжение центраJIизованное

4.з Водоотведение централизованное

4,4 Электроснабжение централизованное

4.5 газоснабжение

ý Ана.пиз пDохожления предыдуIцих трех отопительных перио,цов

5.1 начало отопительного сезона

2022-202З т. 04.|0.2022 r.

202З-2024 г. 10.10.2023 r

2024-2025 t. 08.10.2024 п

5.2 Завершение отопитеJIьного сезона

2022-202З г. 18.04.2023 г.

202З-2024 г, 24,04.2024 г.

2024-2025 т, 07.04.2025 т.

5.з Погодные условиr[

2022-202З r. В рамках климатических норм

2023-2024 r. В рамках кJIиматических норм

2024-2025 t, В рамках климатических норм

Количество потребляемой объектом тепловой энергии

пориода по показаниям приборов учета/определенной
отсутствии приборов учета

в течении отопительного
'расчетныrrл методом при

I

5.4

2022-202З т. 53,14

202З-2024 r. 59,1

2024-2025 г. 48,21

5.5 Технологические нарушения по внешним приIмнам

, ,&...
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2022-2023 r. отсутствуют

202З-2024 r, отсутствуют

2024-2025 t. отсутствуют

5.6 Технологические нарушения по внутренним причиЕЕlь{

2022-202З г. отсутствуют

202З-2024 г. отсутствуют

2024-2025 r. отсутствуют

5.1 Наличие обращений по качеству tIараметров микрокJIимата в помещениl{х,
теплоноситеJIя

2022-202З r. нет

202З-2024 r. нет

2024-2025 r. нет

5.8 Авари шые ситуации

2022-202З г.

202З-2024 г.

2024-2025 г.

5.9 Особенности функционирование объектов теплоснабжения и их оборудования -

2022-202З г. В штатном режиме

202З-2024 г. В штатном режиме

2024-2025 r. В штатном режиме

б. Мероприятия организационного характера

б.1 Проведение совместного осмотра
объекта (с участием собственника
объекта теплоснабжения,
теIIлопотребпяющей установки)

Апрель - май 2025r,

6.2 Синхронизация плана подготовки к
отоIlительному периоду с таковым
Ето

.Що 1июrrя

6.з Подготовка оргаЕизационно-

распорядительньтх докумеЕтов
организации о нz}значении
ответственных JIиц за безопасную
эксплуатацию тепловьIх
энергоустановок дJuI объектов, не
явJuIющихся ОПО

Приказ J\Ъ 600 от 28.|22024г.

6.4 Обеспечение проведения обучения,
пров. ерки знаний лиц, отвечающих за
обЬфживание теплопотребляющих
установок, в т.ч. Знаний норм по
охране труда

Июнь - июль 2025г.

6.5 Разработка эксплуатационных
инструкций объектов теплоснабжения

имеется
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6.6 ОрганизациrI и проведение
rrериодической проверки приборов

учета

Июнь - июль 2025г.

6.] Срок выполнения в течение
года

6.8 Разработка эксплуатационньгх

режимоЁ, а также мероприятий по их
внедрению

имеется

7. Мероприятия технического характера

7,1 Устранение вьu{вленных Еарушений в
теIIловьIх и гидравлических режимах
работы теплопотребляющих
установках

Срок выполненш{ до
30.08.2025г.

1.2 Испытание оборудованиJI тегIловьж
пунктов и систем теплопотребления на
плотность и прочность

Согласно графика ЕТО до
01.09.2025п

l.э Промывка теIIловьIх tryнктов и систем
теплопотребления

Согласно графика ЕТО до
01.09.2025г.

7,4 Замена/ревизиlI запорной арматурьт Що З0 июJuI2025r.

7,5 В о сстановление теплоизоляции
наружньtх трубопроводов,
собственник

Що 01.09.2025г.

].6 Обеспечение освещения помещений
подвiLпа

имеется

8. Подготовка к отопительному периоду зданий

8.1 Утепление зданий и индивидуаJIьных
тепловьIх пуIIктов

имеется


